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Klasifikace vzorku : voda pitna (veFejné zasobovini)

Misto odbéru : Bérunice, &p. 77, 78, soc. zat. umyvadlo
Datum odbéru : 992024 Datum dodani : 9.9.2024
Datum zahdjeni analyz :  9.9.2024 Typ odbéru : prosty
Datum dokonéeni : 12.9.2024 Vzorkovnice : laboratofe
Odbér provedl :  Laboratot Cas odbéru : 822
Fyzikalné chemické ukazatele

jednotka vysledek nejistota méfeni lim.hodnoty**  pouZitd metoda
Barva mg/l Pt 8.1 19% 20,0 SOP-31 (CSN EN ISO 7887)
Pach - piijatelny SOP-35 (CSNEN 1622)
Chut piijatelna SOP-35 (CSN EN 1622)
Zakal (n) ZF (n) <0,50 5.0 SOP-34 (CSN EN ISO 7027)
Teplota °c 20,1 interni predpis (CSN 75 7342)
Chlor volny mg/l <0,05 0,30 SOP-32 (CSNISO 7393-2)
pH 75 0,2 6,5-9,5 SOP-61 (CSNISO 10 523)
El konduktivita pii 25°C mS/m 59 8% 125 SOP-62 (CSN EN 27888)
Dusitany mg/l <0,02 0,50 SOP-41 (CSN EN 26777)
Dusiénany mg/l 28 9% 50 SOP-42 (CSN IS0 7890-3)
Amonné ionty mg/l <0,05 0,50 SOP-44 (CSNISO 7150-1)
Zelezo celkové mg/l <0,05 0,20 SOP-45 (CSN ISO 6332)
Mangan mg/l <005 0,05 SOP-46 (CSN ISO 6333)
Celkovy organicky uhlik (TOC) mg/l 23 20% 5.0 SOP-58 (CSN EN 1484)
Bakteriologické ukazatele

jednotka vysledek nejistota méfeni lim.hodnoty** pouzita metoda
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 SOP-1 (CSN EN ISO 9308-1)
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 SOP-1 (CSN ENISO 9308-1)
Enterokoky KTJ/100 ml 0 0 SOP-5 (CSN EN ISO 7899-2)
Kult. mikroorg. pii 36°C KTJ/ml 0 40 SOP-9 (CSN EN ISO 6222)
Kult. mikroorg. pii 22°C KTJ/ml 6 200 SOP-10 (CSN EN ISO 6222)
Komentar:

Vzorek ¢ 2464  vyhovuje Vyhl.MZd ¢. 252/2004 Sh.v rozsahu provedenych stanoven.

** Limitni hodnoty byly prevzaty z vyhlasky MZd. 8.252/2004 Sb. (ve znéni pozd&jsich predpisit), kterou se stanovi pozadavky na
pitnou vodu, rozsah a Cetnost jeji kontroly. Tyto hodnoty nejsou predmétem posouzeni laboratore.

Vysledky zkousek jsou uvidény s nejistotou méfeni vyjadienou jako roziifena nejistota s koeficientem k=2
(pro hladinu vyznamnosti 95%) a nezahrnuji piispévek vyplyvaiici z odbéru vzorku. Tato nejistota se neuvadi u vysledka pod mezi
stanovitelnosti.

Ukazalele oznatené * nejsou predmétem posouzeni laboratofe.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkousky uvdeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol muiiZze byt reprodukovan jeding cely, netplny pouze s pisemnym souhlasem laboratofe.

U vzorkd neodebranych laboratofi nerui laboratof za kvalitt odbéru, ale pouze za provedené analyzy.
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